Profil podtuzny skrzyzowania kabla niskiego napiecia

z drogg krajowg nr 9; km 52+960
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Proj rura ostonowa. SRS110, (=11m
Proj kokel NN YAKXS 4x25mm?’ i
Inwestor: Grminy ma&
ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody
Proiekt: Budowa o$wietlenia ulicznego Drogi Krajowej nr 9 w m. Rudnik
Jext gmina Brody dz. nr 134, 135.
Tematrys: | Przekrdj podiuzny przejécia kabla wraz z umieszczeniem stupa.
projektowat: nr upr. podpis
SWK/0150/
mgr inz. Mariusz Gasior POOE/13
sprawdzi; nrupr. podpis
SWK/0041/
mgr inz. Stanistaw Raczynski POOE/05
branza: stadium: data skala nrrys.
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